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1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пульт управления электроводонагревателя предназначен для управления электроводонагре
вателем ЭВН-3, ЭВН-6 и автоматического поддержания температуры в течение всего времени 
включения. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 

Номинальное напряжение, В (±10%) 
Номинальная потрсбJrясмая �ющ1юст1,, 
кВт (+5% + -10%) 
Частота, Гц 
Диапазон регулирования температуры, 
ос 

Габаритные размеры ( мм), не более 
длина: 

ширина: 
высота: 

Масса, l<Г, не более 

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ПУЭВН 
Тара транспортировочная 
Руководство по эксплуатации 

-1шт.
-1 шт.
- 1 шт.

ПУЭВН 6 

220 

3-6

50 

30-85

205 
220 
80 
2,5 

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

Пулы управления состоит из шкафа с размещенной в нем аппаратурой управления, инди
кации и клеммной колодкой для подключения к сети. 

К аппаратуре управления относятся: выключатель клавишный «СЕТЬ», для включения (от
ключения) питания, датчик-реле температуры, обеспечивающий автоматическое поддержание 
заданной температуры теплоносителя в отопительной системе, силовое реле для включения и 
отключения электронагревателей, светосигнальная арматура «НАГРЕВ)> для сигнализации 
нагрева. 

После достижения температуры в отопительной системе равной установке терморегулято
ра, нагрев выключается. При снижении температуры в отопительной системе, нагрев включа
ется вновь. 

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Эксплуатация пульта управления с ЭВН производится при наличии в сети УЗО (устройство 
защитного отключения), либо других устройств, обеспечивающих общее отключение и за щиту 
от перегрузки и короткого замыкания. 

Отклонение напряжения питания сети больше чем ±10% может привести к повреждению 
пульта управления. В этом случае необходимо устанавливать стабилизатор напряжения. Уста 
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ООО « УралСпецГрупп», 
6303, РОССИЯ, Челнб1111с1<ш1 обл., г.М1111сс, 

г.Мuасс, Tpf)гOJ11<C1<oe 111. / !/63, 

ТАЛОН №1. на гарантийный ремонт 

Пульта управления ПУЭВН_ 

ПУЭВН _ _  продан _ __ _ 

на1Nе�оаан�е v. адрес предпрюпv.я торговпи 

Дата продажи «_)> _ _ _ __ 20_г. 
Штамп предприятия _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

ПодПi'СЬ 

Выполнены работы: _ _ _ _ _ _ _ _ ____ __ _ 

Исполнитель: _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ ___ _ 
Ф.И.О., nсдn,сь 

Организация: __ ______________ _ 
наи"-енсаа-,v.е, адрес организации, выполн.1вшей ремонт 

мл. 
подпv.сь ру:<овсдtПепя пре;:псi',s:п,я 

6303, РОССИЯ, Чvшб1111с1ш11 обл., г.М1111сс, 

г.!Н1111сс, Трf)гонкс,ше 111.///63, 

ТАЛОН №2 на гарантийный ремонт 

Пульта управления ПУЭВН_ 

ПУЭВН __ продан _ _ _  _ 

наv.,v.енсвание и адрес предприятия торrовли 

Дата продажи «_)) _ ____ 20 г. 
Штамп предприятия _ ________ _ _ _  _ 

Подпись 

Выполнены работы: __ ____ _ _____ __ _ 

Исполнитель: _ ____ _ _ ____ _ _ ____ _ 
Ф.И.О., подпись 

Организация: ____ _ _ _ _ _ _______ _ 
наименование, адрес организации, выполнившей ремонт 

МЛ. 
подпись руководителя предприятия 





Схема монтажная ПУЭВН 

ПеРемыuко 

lt==========::.� 

Клеммноя 

q,J <JJ2 

П�ЛЬТ �ПРОВ/lеНИЯ 

РЕ'Ле 

Подклюцение но 220В 

ПРОВОД ЭВН-3<4,5) ЭВН-6 

'1'1 ПВЭ lxl,5 ПВЭ lx4,0 

ПВЗ lxl,5 ПВЭ lx4,0 

Болтэоземлени51 

!\�- � 

Сецение пРоводов 

�козоны в тоБлице 

Бло1< ТЭН 
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